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CHAPITRE 6. RECOMMANDATIONS 
En accord avec le Propriétaire pour l’année 2015, les recommandations  identifiées « Nouvelle » dans le tableau 
viseront seulement les priorités A et B, les priorités C, D et E n’étant pas en principe applicable vu le contexte. 

De plus, l’établissement des recommandations et l’estimation des coûts ont été réalisés pour les recommandations 
dont l’état est « Nouvelle », « Reprise / Validée » et « Modifiée ». Considérant que les données d’inspection viennent 
en amont des projets d’études ainsi que des projets de plans et devis, considérant de plus que l’information  quant à 
l’envergure des travaux projetés est limitée actuellement, une estimation de classe « D » a été réalisée, avec une 
proportion relativement élevée de contingences. 

Il est important de noter que selon les directives du Propriétaire, les coûts estimés pour les recommandations 
excluent les coûts associés aux travaux suivants : 

 Maintien et contrôle de la circulation; 
 Méthodes et systèmes d’accès; 
 Ingénierie. 
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 9263 - Poursuivre le système de renforcement des poutres de rive 

9266 - Poursuivre le système de renforcement des poutres de rive 
Référence MTQ: N/A
Description MTQ: N/A
Seuil: Treillis modulaire sur toutes les poutres de rives

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

5 42W-43W 1
5 42W-43W 7
5 43W-44W 1
5 43W-44W 7
7 5E-6E 1
7 5E-6E 7
7 6E-7E 1
7 6E-7E 7
7 7E-8E 1
7 7E-8E 1
7 8E-9E 1
7 8E-9E 7
7 9E-10E 1
7 9E-10E 7
7 11E-12E 1
7 11E-12E 7
7 12E-13E 1
7 12E-13E 7
7 13E-14E 1
7 13E-14E 7

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

9263 - Poursuivre le système de renforcement des poutres de rive (Section 5)

9266 - Poursuivre le système de renforcement des poutres de rive (Section 7)

* Installation en cours d'un système d'étaiement lors du passage des inspecteurs

Onglet Poutres ext. - Ajout treilli
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 5 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10091 - Réparer le béton des poutres

10092 - Réparer le béton des poutres 
Référence MTQ: Activité 3124
Description MTQ: Réparation de poutre en béton précontraint
Seuil: Éclatement / Délaminage du béton

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

5 11W-12W 2
5 11W-12W 3
5 11W-12W 4
5 11W-12W 5
5 11W-12W 6
5 12W-13W 1
5 12W-13W 2
5 12W-13W 3
5 12W-13W 4
5 12W-13W 5
5 12W-13W 6
5 12W-13W 7
5 13W-14W 2
5 13W-14W 3
5 13W-14W 4
5 13W-14W 5
5 13W-14W 6
5 14W-15W 1
5 14W-15W 3
5 14W-15W 4
5 14W-15W 5
5 14W-15W 6
5 15W-16W 2
5 15W-16W 3
5 15W-16W 4
5 15W-16W 5
5 15W-16W 6
5 16W-17W 1
5 16W-17W 2
5 16W-17W 3
5 16W-17W 4
5 16W-17W 5
5 16W-17W 6
5 17W-18W 2
5 17W-18W 3
5 17W-18W 4
5 17W-18W 5
5 17W-18W 6
5 18W-19W 2
5 18W-19W 3
5 18W-19W 4
5 18W-19W 5
5 18W-19W 7

Onglet Poutres-Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 7 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10091 - Réparer le béton des poutres

10092 - Réparer le béton des poutres 
Référence MTQ: Activité 3124
Description MTQ: Réparation de poutre en béton précontraint
Seuil: Éclatement / Délaminage du béton

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

5 19W-20W 1
5 19W-20W 2
5 19W-20W 3
5 19W-20W 4
5 19W-20W 5
5 19W-20W 6
5 20W-21W 2
5 20W-21W 3
5 20W-21W 4
5 20W-21W 5
5 20W-21W 6
5 20W-21W 7
5 21W-22W 1
5 21W-22W 2
5 21W-22W 3
5 21W-22W 4
5 21W-22W 5
5 21W-22W 6
5 21W-22W 7
5 22W-23W 1
5 22W-23W 2
5 22W-23W 3
5 22W-23W 4
5 22W-23W 5
5 22W-23W 6
5 22W-23W 7
5 23W-24W 1
5 23W-24W 2
5 23W-24W 3
5 23W-24W 4
5 23W-24W 5
5 23W-24W 6
5 23W-24W 7
5 24W-25W 1
5 24W-25W 2
5 24W-25W 3
5 24W-25W 4
5 24W-25W 5
5 24W-25W 6
5 24W-25W 7
5 25W-26W 2
5 25W-26W 3
5 25W-26W 5

Onglet Poutres-Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 8 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10091 - Réparer le béton des poutres

10092 - Réparer le béton des poutres 
Référence MTQ: Activité 3124
Description MTQ: Réparation de poutre en béton précontraint
Seuil: Éclatement / Délaminage du béton

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

5 25W-26W 6
5 25W-26W 7
5 26W-27W 1
5 26W-27W 2
5 26W-27W 3
5 26W-27W 4
5 26W-27W 5
5 26W-27W 6
5 26W-27W 7
5 27W-28W 1
5 27W-28W 2
5 27W-28W 4
5 27W-28W 5
5 27W-28W 6
5 27W-28W 7
5 28W-29W 3
5 28W-29W 4
5 28W-29W 5
5 28W-29W 7
5 29W-30W 1
5 29W-30W 3
5 29W-30W 4
5 29W-30W 5
5 29W-30W 6
5 29W-30W 7
5 30W-31W 2
5 30W-31W 3
5 30W-31W 4
5 30W-31W 5
5 30W-31W 6
5 30W-31W 7
5 31W-32W 1
5 31W-32W 2
5 31W-32W 3
5 31W-32W 4
5 31W-32W 5
5 31W-32W 7
5 32W-33W 3
5 32W-33W 4
5 32W-33W 5
5 32W-33W 6
5 32W-33W 7
5 33W-34W 1

Onglet Poutres-Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 9 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10091 - Réparer le béton des poutres

10092 - Réparer le béton des poutres 
Référence MTQ: Activité 3124
Description MTQ: Réparation de poutre en béton précontraint
Seuil: Éclatement / Délaminage du béton

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

5 43W-44W 2
5 43W-44W 3
5 43W-44W 4
5 43W-44W 5
5 43W-44W 7
7 4E-5E 2
7 4E-5E 3
7 4E-5E 4
7 4E-5E 5
7 4E-5E 6
7 4E-5E 7
7 5E-6E 1
7 5E-6E 2
7 5E-6E 3
7 5E-6E 4
7 5E-6E 5
7 5E-6E
7 5E-6E 7
7 6E-7E 1
7 6E-7E 2
7 6E-7E 3
7 6E-7E 4
7 6E-7E 5
7 6E-7E 6
7 6E-7E
7 7E-8E
7 7E-8E
7 7E-8E 3
7 7E-8E 4
7 7E-8E 5
7 7E-8E 6
7 7E-8E 7
7 8E-9E 1
7 8E-9E
7 8E-9E 3
7 8E-9E 4
7 8E-9E 5
7 8E-9E 6
7 8E-9E 7
7 9E-10E 1
7 9E-10E 2
7 9E-10E 3
7 9E-10E 4

Onglet Poutres-Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 11 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10091 - Réparer le béton des poutres

10092 - Réparer le béton des poutres 
Référence MTQ: Activité 3124
Description MTQ: Réparation de poutre en béton précontraint
Seuil: Éclatement / Délaminage du béton

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

7 9E-10E 5
7 9E-10E 6
7 9E-10E 7
7 10E-11E 1
7 10E-11E 2
7 10E-11E 3
7 10E-11E 4
7 10E-11E 5
7 10E-11E 6
7 10E-11E 7
7 11E-12E 1
7 11E-12E 4
7 11E-12E 5
7 12E-13E 1
7 12E-13E 2
7 12E-13E 3
7 12E-13E 4
7 12E-13E 6
7 12E-13E 7
7 13E-14E 1
7 13E-14E 2
7 13E-14E 3
7 13E-14E 4
7 13E-14E 5
7 13E-14E 6
7 13E-14E 7

Onglet Poutres-Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 12 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10091 - Réparer le béton des poutres

10092 - Réparer le béton des poutres 
Référence MTQ: Activité 3124
Description MTQ: Réparation de poutre en béton précontraint
Seuil: Éclatement / Délaminage du béton

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

10091 - Réparer le béton des poutres (Section 5)

10092 - Réparer le béton des poutres (Section 7)

Onglet Poutres-Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 13 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10093 - Injecter les fissures des poutres 

10094 - Injecter les fissures des poutres 
Référence MTQ: Activité 3106
Description MTQ: Obturation de fissures par injection
Seuil: Fissure ayant une ouverture supérieure à 0,5mm dans du béton sain

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

7 4E-5E
7 5E-6E
7 6E-7E 1
7 6E-7E
7 7E-8E 1
7 7E-8E
7 8E-9E 2
7 9E-10E 7
7 11E-12E 1
7 11E-12E 4
7 11E-12E 5
7 11E-12E 6
7 12E-13E 1

Onglet Poutres-Injection fissures
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 15 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Poutres précontraintes
Recommandations: 10093 - Injecter les fissures des poutres 

10094 - Injecter les fissures des poutres 
Référence MTQ: Activité 3106
Description MTQ: Obturation de fissures par injection
Seuil: Fissure ayant une ouverture supérieure à 0,5mm dans

No. Section No. travée No. poutre
Localisation

7 12E-13E 2
7 12E-13E 7

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

10093 - Injecter les fissures des poutres (Section 5)

10094 - Injecter les fissures  des poutres (Section 7)

Onglet Poutres-Injection fissures
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 16 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Renfort - PRFC
Recommandations: 10117 - Réparer le renforcement en PRFC des poutres

10118 - Réparer le renforcement en PRFC des poutres
Référence MTQ: 0 (Activité inexistante)
Description MTQ: 0 (Activité inexistante)
Seuil: Bulle d'air, décollement et déchirement du PRFC

No. Section No. travée No. poutre
5 4W-5W 1
5 5W-6W
5 9W-10W 1
5 9W-10W 7
5 10W-11W 1
5 10W-11W 7
5 11W-12W 1
5 11W-12W 7
5 13W-14W 1
5 14W-15W 7
5 14W-15W 7
5 17W-18W 7
5 20W-21W 1
5 22W-23W 7
5 24W-25W 7
5 25W-26W 1
5 26W-27W 7
5 30W-31W 7
5 32W-33W 1
5 32W-33W 7
5 38W-39W 1
5 38W-39W 7
5 41W-42W 7
7 6E-7E
7 8E-9E 7
7 10E-11E 1
7 11E-12E 7
7 12E-13E 3

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

10118 - Réparer le renforcement en PRFC des poutres (Section 7)

10117 - Réparer le renforcement en PRFC et CCV des poutres (Section 5)

Localisation

Onglet PRFC - Réparation
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 20 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Renfort -PTE
Recommandations:

Référence MTQ: 0 (Activité inexistante)
Description MTQ: 0 (Activité inexistante)
Seuil: Déformation  PTE (Voir critères d'inspection COWI)

No. Section No. travée No. poutre
5 18W-19W 1
5 18W-19W 7
5 20W-21W 1
7 8E-9E 7

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

15763 - Ajouter des supports locaux avec boulons en "U" pour contrer la déformation du 
câble

Localisation

15763 - Ajouter des supports locaux avec boulons en "U" pour contrer la déformation du câble (Section 5)

15764 - Ajouter des supports locaux avec boulons en "U" pour contrer la déformation du câble (Section 7)

15764 - Ajouter des supports locaux avec boulons en "U" pour contrer la déformation du 
câble

Onglet PTE - SUPP_ANC 
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 24 de 49

Page 2250 de 2310



Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Renfort - QP 1.0
Recommandations:

Référence MTQ: 0 (Activité inexistante)
Description MTQ: 0 (Activité inexistante)
Seuil: Câble lâche (Voir critères d'inspection COWI)

No. Section No. travée No. poutre
5 6W-7W 1
5 6W-7W 7
5 26W-27W 7
7 6E-7E 7

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Localisation

15774 - Augmenter la tension de façon préventive dans les câbles de suspente lâche (Section 5)

15775 - Augmenter la tension de façon préventive dans les câbles de suspente lâche (Section 7)

15774 - Augmenter la tension de façon préventive dans les câbles de suspente lâche
15775 - Augmenter la tension de façon préventive dans les câbles de suspente lâche

Onglet QP1.0 - Tension suspente
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 25 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Renfort - QP 1.0
Recommandations:

Référence MTQ: 0 (Activité inexistante)
Description MTQ: 0 (Activité inexistante)
Seuil: Observation d'une vibration excessive (Voir critères d'inspection COWI)

No. Section No. travée No. poutre
5 6W-7W 1
5 6W-7W 7
5 12W-13W 1
5 12W-13W 7
5 21W-22W 1
5 21W-22W 7
5 26W-27W 1
5 31W-32W 7
5 32W-33W 1
5 32W-33W 7
5 33W-34W 1
5 33W-34W 7
7 6E-7E 1

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Localisation

15770 - Effectuer une étude visant à déterminer la façon de réduire les vibrations dans les 
barres de précontrainte

15770 - Effectuer une étude visant à déterminer la façon de réduire les vibrations dans les barres de précontrainte

Onglet QP1.0 -  Vibration
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 27 de 49
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Fichier: Tableaux des travaux recommandés - Sections 5 et 7 du pont Champlain
Élément: Renfort - TM 1.1
Recommandations:

Référence MTQ: 0 (Activité inexistante)
Description MTQ: 0 (Activité inexistante)
Seuil: Voir critères d'inspection COWI

No. Section No. travée No. poutre
5 8W-9W 7
5 10W-11W 7
5 13W-14W 7
5 17W-18W 1
5 18W-19W 1
5 18W-19W 7
5 19W-20W 7
5 28W-29W 7
5 31W-32W 7
5 38W-39W 1
5 40W-41W 1
7 10E-11E 1
7 10E-11E 7

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

Quantité totale
Quantité totale majorée
Coût unitaire
Coût total

15782- Réaliser une Inspection de suivi annuel du décalage longitudinal et transversal de la 
barre d’appui aux supports des treillis modulaires

Localisation

15787 - Réaliser une Inspection de suivi annuel du décalage longitudinal et transversal de la 
barre d’appui aux supports des treillis modulaires

15782- Réaliser une Inspection de suivi annuel du décalage longitudinal et transversal de la barre d’appui aux supports 
des treillis modulaires (Section 5)

15787 - Réaliser une Inspection de suivi annuel du décalage longitudinal et transversal de la barre d’appui aux 
supports des treillis modulaires (Section 7)

Onglet TM 1.1 - DEPL
CT62450 – PONT CHAMPLAIN, SERVICES DE CONSULTANT, INSPECTIONS ANNUELLES DES SECTION 5, 6 ET 7 ET SERVICES 
D'ASSISTANCE POUR INSPECTIONS SUR DEMANDE (2015-2018) Page 29 de 49
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CHAPITRE 7. ÉLÉMENTS SENSIBLES ET AVIS TECHNIQUES 
Aucun avis technique traitant les défauts ou le comportement des éléments de la structure des sections 5 et 7 n’a été 
préparé par le Consortium SCE durant le mandat de 2015. Toutefois, Cowi America Ltd., le consultant du 
Propriétaire qui a produit les critères d’inspection utilisés durant notre mandat de 2015, a produit un avis technique 
au sujet de la cotation des treillis modulaires. Ledit avis technique est joint au Chapitre 8 - Annexes 
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CHAPITRE 8. ANNEXES
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8.1  Plan repère 
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8.2  Plan de nomenclature 
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8.3  Programme d’inspection 
En raison de l’ampleur du programme d’inspection, celui-ci est disponible en format électronique seulement :  
ct 62450 – Programme d’inspection 2015.xlsx 
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8.4  Avis Technique de Cowi North America Ltd. 
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